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ETZX)\ FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV
@ Ostrava-Radvanice

(13) Pokracovani

a4 Certifikat o piezkouseni typu & FTZU 07 ATEX 0093X

(15) Popis zafizeni:
Nevybusny ventilator radiaini s pfimym pohonem typ TERNO-S K, KB 200 - Ex je nizkotlaky,
radialni ventilator s ob&Znym kolem z pozinkovaného plechu s dopfedu zahnutymi lopatkami. Je
uréen pro vnitfni i venkovni provedeni, pro dopravu vzduchu bez pevnych, vlaknitych, lepivych,
agresivnich smés|. Dily skfin& jsou vyrobeny z pozinkovaného, alternativné nerezového plechu
spojenymi bodovymi svary, resp. Srouby. Ke skfini je Srouby upevn&no mosazné saci usti. Pohon
ventilatoru je na pfimo nevybudnym pfirubovym elektromotorem. Ves$keré Sroubové spoje zajistuji
pomoci véjifovitych podloZzek vzajemné pospojovani jednotlivych dild. Ventilator je opatfen
Zzemnici svorkou. Vyvazovaci téliska jsou k ob&Znému kolu zajidt&na pfinytovanim nebo pajenim.
Rovné&Z vsechny Srouby pouZité na ventilatoru jsou zajistény, bud deformaci zavitu, nebo
podloZkou s nosem. Vzdalenost mezi ob&Zznym kolem a sacim Ustim je min. 1% dotykového

praméru.
Technické parametry:
Q. =045 m8! Nmax = 2888 min™®
ApPmax = 1075 P2 p=12 kg.m?®
(16) Zprava ¢.:  07/0093 13+3 strany

(17) Zvlastni podminky pro bezpeéné pouZiti:
Pohon ventilatoru na pfimo musi byt realizovan vidy pfislusnym schvalenym nevybusSnym
elektromotorem odpovidajiciho vykonu o maximalnich otackach 2855 min”" na obé&zném
kole v provedeni, které odpovida danému prostiedi s nebezpeéim vybuchu dle EN 60079-10
vné i uvniti ventilatoru.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpenost:
Spinény dodrzenim poZadavk( vy3e citovanych norem.

Odpovédna ba: Datum vydani: 30.04.2007

Ing. Sindler Jaroslav
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(19) SEZNAM DOKUMENTACE
> Vykresy &. 11042 2 14.07.2003

7911 z 09.06.2003

7912 z11.01.1999

7189 z27.04.1995

2617 z 08.01.1999

7910 z 08,01.1909

2618 z 17.04.2007

»  Navod k pouzivani €. NP 11/07 Ex — ve vztahu k nevybusnosti z 03.04.2007
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